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Существует актуальная задача формирования
напряжения на шинах автономной электростанции
(АЭС), которая имеет ряд приближенных решений.
К ним относятся:
• определение напряжения на шинах АЭС через
падение напряжения на активном сопротивле
нии нагрузки [1];
• согласование входов, обусловленное пренебре
жением электромагнитными переходными про
цессами в одном элементе АЭС [2];
• определение напряжения на шинах АЭС мето
дом активного сопротивления с одновремен
ной компенсацией его при помощи фиктивного
источника тока [3];
• определение напряжения на шинах АЭС мето
дом неполного дифференцирования [4].
Анализ данных методов о возможности их при
менения для параллельной работы n синхронных
генераторов (СГ) показал отсутствие желаемой
универсальности:
• возникают трудности в определении уравни
тельных токов СГ;
• не обеспечивается анализ распределения тока
нагрузки между СГ.
Для решения рассмотрим способ определения
напряжения на шинах АЭС методом двух узлов [5].
Под методом двух узлов понимается метод рас
чета электрических цепей, в которых за искомое
принимают напряжение между двумя узлами схе
мы с последующим определением токов в ветвях
цепи.
В любой АЭС можно выделить n генераторных
ветвей, эквивалентную пассивную и эквивалент
ную асинхронную нагрузки.
Генераторная ветвь приведена на рисунке и
представлена источником внутренней электродви
жущей силы (ЭДС) Еi с внутренним сопротивлени
ем Z=rS+jXσS, где Еi рассчитывается с помощью ура
внения Парка–Горева в модификации Л.П. Вере
тенникова.
Эквивалентная пассивная нагрузка I

n характе
ризует статическую активную или активноиндук
тивную нагрузку.
Эквивалентная асинхронная нагрузка I

S харак
теризуется асинхронным двигателем, который
представлен уравнением Парка–Горева [1] и вклю
чен на шины с напряжением U.
Для моделирования параллельной работы СГ
требуется единая система координат, в которой бы
ли бы записаны дифференциальные уравнения ге
нераторов и нагрузки на шинах. Скорость вращения
единой системы координат ωk может быть любой.
Если ωk=0, то система координат статора α,β,0, еслиωk=ωp, то система координат ротора d,q,0, еслиωk=ω0, то синхронно вращающаяся система коорди
нат x,y,0, если ωk=var, то система u,v,0 [6].
Рисунок. Схема генераторной ветви: где rsа, rsв, rsc – активные со#
противления фаз статора генераторной ветви; Xσsa, Xσsв,
Xσsc – индуктивные сопротивления фаз статора генера#
торной ветви; ia, iв, ic – токи фаз статора генераторной ве#
тви; eia, eiв, eic – мгновенные значения внутренней ЭДС
фаз статора генераторной ветви: Uа, Uв, Uc – мгновенные
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Выбор системы координат ротора какогото од
ного СГ в качестве единой системы координат для




где – угол выбора ротора kСГ;
Adξ, Aqξ – результирующие проекции векторов пере
менных ведомого СГ по осям d и q в системе коор
динат ведущего СГ; Adk, Aqk – проекции вектора пе
ременных по осям d и q ведомого СГ в собственной
системе координат.
При моделировании параллельной работы СГ в
системе координат статора α,β,0 или синхронно
вращающейся системе координат x,y,0 преобразо
ваний (1), (2) не требуется, что является опреде
ляющим. Поэтому выбирать систему координат
ротора для моделирования параллельной работы
СГ нецелесообразно.
На основании теории векторного анализа сим
метричных систем запишем уравнение статора СГ
через внутреннюю ЭДС Ei:








— соответственно, мгновенное значе
ние вектора напряжения на шинах АЭС, внутрен
ней ЭДС в зазоре СГ и тока статора СГ;
• в синхронно вращающейся системе координат
(4)
Примем
Тогда ток в генераторной ветви kСГ, согласно




Суммарный ток в обмотках статора генерато
ров, согласно (5) и (6), равен:
(7)
(8)
Запишем, используя (7) и (8), получим уравне
ние баланса токов в АЭС
(9)








Заменим в (5) и (6) индекс на ξ, подставим в
них, соответственно, (10) и (11) и, используя тож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В случае, когда






Если принимать во внимание, что векторы пе
ременных СГ лежат в первом квадранте системы
координат α,β,0, то
и учесть, что эквивалентная (суммарная) нагрузка
пассивной ветви:
и эквивалентная нагрузка асинхронной ветви:
то из (16) и (17) можно записать проекции векторов
напряжения на шинах АЭС на оси α и β:
(20)
а из (19) записать проекции тока ξСГ на оси α и β:
Если аналогично принять, что векторы пере
менных СГ в генераторном режиме лежат в первом
квадранте осей x и y:
и учесть, что эквивалентная нагрузка пассивной
ветви на оси x и y:
и эквивалентная нагрузка асинхронной ветви на
оси x и y:
то из (18) можно записать проекции вектора напря
жения на оси x и y:
(21)
и из (20) проекции вектора токов ξСГ на оси x и y:
Анализ выражений проекций вектора напряже
ния (20) и (21) показал, что в них входят производ
ные проекций векторов тока эквивалентной пас
сивной и асинхронной нагрузок. Отсюда следует
предусмотреть выделение необходимых проекций
производных эквивалентной пассивной и асин
хронной нагрузок.
Отметим, что связь между напряжением на ши
нах АЭС и источником внутренней ЭДС генера
торных ветвей линейная. Это справедливо, так как
токи генераторных ветвей находятся через падение
напряжения на их линейных индуктивных сопро
тивлениях рассеяния XσS и активных сопротивле
ниях статора rS. Данные сопротивления не зависят
от насыщения стали СГ и его угла выбега.
Выводы
Показано, что формирование вектора напряже
ния на шинах автономной электростанции мето
дом двух узлов в осях α,β,0 (x,y,0) позволяет:
• выполнить расчет вектора напряжения в стати
ке и динамике на шинах автономной электро
станции;
• рассчитать распределение суммарного тока на
грузки между синхронными генераторами в за
висимости от величины их мгновенных вну
тренних электродвижущих сил;
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• исследовать переходные процессы в каждом эл
ементе автономной электростанции и системе в
целом, что отвечает требованию структурного
моделирования сложных систем.
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Основы управления переходными режимами ЭС
При возмущении в системе после анализа
(классификации) аварийной ситуации возникает
задача управления переходным процессом энерго
системы (ЭС) для перевода ее к устойчивому по
слеаварийному режиму. При этом необходимо учи
тывать технические ограничения, имеющиеся у
каждого объекта и его элементов, а также ресурсы,
управляющие воздействий (УВ).
Формулирование задачи управления режимом
ЭС, исходя из общей теории управления, включает
следующие этапы:
1. Постановка задачи:
а) определяется цель (цели) управления режимом
при возмущении;
б) намечаются возможные виды управлений, веду
щие к достижению поставленных целей.
2. Формализация задачи:
а) математически формулируется цель управле
ния, например: перевод системы из одного со
стояния с координатами х0 в другое с координа
тами x1 или движение системы по заданной тра
ектории x(t);
б) описываются существенные взаимосвязи между
переменными.
Цель противоаварийного управления функцио
нирующей энергосистемой в общем случае – по
вышение надежности энергоснабжения потребите
лей. Однако в каждом из возможных режимов ра
боты системы цель эта может сужаться и прини
мать частные формы. Так, например, целью упра
вления нормальными режимами может быть сни
жение потерь электроэнергии, расхода топлива,
обеспечение заданного коэффициента запаса ста
тической устойчивости. Цель управления переход
ными режимами – сохранение динамической
устойчивости перехода от аварийного режима к вы
бранному послеаварийному. В каждом из этих ре
жимов могут использоваться свои УВ: в первом
случае – перераспределение нагрузки между стан
циями, изменение коэффициентов трансформа
ции и др., во втором – отключение генераторов
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